
 

 
 
 

easyTEMP hőmérséklet-érzékelő 
Compact GSM II modulhoz 

 
 

Szerelési útmutató 
Dokumentumverzió: 1.1 2025.03.25. 

 

 
 
Bekötés: 
 

Fehér:  +12…30V DC 
Barna: 0V (GND) 
Zöld:  Jelvezeték – kimenet (a Compact GSM II modul IN1 bemenetére) 

 
Az érzékelőt függőleges pozícióban, a kábelkimenetével lefelé szerelje fel, hogy ha 
tartósan víz érné, az ne tudjon beszivárogni az érzékelőbe. 
A berendezés sérülésének elkerülése érdekében rögzítse megfelelően az érzékelőt és 
annak vezetékét. 

 
 
Technikai adatok: 

Mérési tartomány:  -30ºC…+70ºC 
Működési hőmérséklet: -30ºC…+70ºC 
Mérési pontosság:  +/-1ºC 
Tápfeszültség:  12…30V DC 
Áramfelvétel:   <1mA @ 12V DC 
Kábel hossza:  1m 
Méret:    61 x 12 mm + törésgátló 
Kimeneti jel:   soros adatkommunikáció 

 
 
Bekötési ábra: 

 


